
Layer - Übersichtsliste (Sortierung Verantwortliche  Stelle, Gegenstand)

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle B.4

Layerverzeichnis

Gesamtprojektbeteiligte--
AllgemeinAL

Datumsangabe Aufnahme, Änderung--ALADATT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Variable  – steht allen Verantwortlichen Stellen zu r VerfügungA-
Gruppen übergreifend (Variable)--

Symbollinien für EinfügepunktA---EINF-L-------5--

AllgemeinAL
AbbruchA-ALABBR-L-------5--

AbbruchA-ALABBR-L-------5--

AbbruchA-ALABBRT--------5--

Abrechnung – Kennung AbrechnungsflächeA-ALABREG--------0--

AchsbeschriftungA-ALACHS-B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

AchsrasterA-ALACHSL--------5--
Achsraster

AchsbeschriftungA-ALACHST--------5--

InfoblockA-ALADAT-B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Infoblock – PlaninformationenA-ALADATT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

NeubauA-ALNEU--L-------5--

NeubauA-ALNEU--L-------5--

NeubauA-ALNEU-T--------5--

Niveauschnittlinie (im Schnitt +-0,00)A-ALNIVE-L-------5--
Flächeninformationen, sowie Unterstreichungen und Umrahmungen – Grenzlinie 
Randdarstellung

SchnittlinienbeschriftungA-ALSCHN-B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

SchnittlinieA-ALSCHNJ--------5--

SchnittlinienbeschriftungA-ALSCHNT--------5--

AttributAT
Beanspruchungsklasse FensterA-AT5300T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Angabe gemäß ÖNORM B 5300

AKS-NummerA-ATAKS-T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – AKS-Nummer – eindeutige Identifikation (muss 
eindeutig sein und im Projekt nur einmal vorkommen)

AnzahlA-ATANZAT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben 
werden, Eingabe von 1 ist erlaubt

BarcodeA-ATBARCT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

BelagA-ATBELAT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Raumbodenbelag ist eigenes Attribut (siehe Raum)

BeschriftungA-ATBES1T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

BeschriftungA-ATBES2T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

BeschreibungA-ATBESCT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis
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Layerverzeichnis

BezeichnungA-ATBEZET--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Dimensionsangabe – BreiteA-ATDB--T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Dimensionsangabe – Breite x Tiefe x HöheA-ATDBTHT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Dimensionsangabe – DurchmesserA-ATDDM-T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Dimensionsangabe – DrehzahlA-ATDDRZT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Dimensionsangabe – FassungsvermögenA-ATDFAVT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Laufmeter Ordner, Tankfüllung udgl.

Dimensionsangabe – FrequenzA-ATDFRQT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Dimensionsangabe – GewichtA-ATDGEWT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Dimensionsangabe – HöheA-ATDH--T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Dimensionsangabe – LängeA-ATDLAET--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Dimensionsangabe – LeistungA-ATDLEIT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Dimensionsangabe – NenndurchmesserA-ATDNNDT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Dimensionsangabe – RadiusA-ATDRADT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Dimensionsangabe – SpannungA-ATDSPAT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Dimensionsangabe – TemperaturA-ATDTEMT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Dimensionsangabe – TiefeA-ATDTIET--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Dimensionsangabe – UmfangA-ATDUMFT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Dimensionsangabe – VolumenA-ATDV--T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Dimensionsangabe – VolumenstromA-ATDVSTT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

FarbeA-ATFAR1T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

FarbeA-ATFAR2T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

FeuerwiderstandA-ATFWSTT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Grundbuch – EigentümerA-ATGEIGT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Grundbuch – KatasterA-ATGKATT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Grundbuch – LiegenschaftA-ATGLIET--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Grundbuch – ObjektA-ATGOBJT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

ID-NummerA-ATID--T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – ID-Nummer – eindeutige Identifikation (muss 
eindeutig sein und im Projekt nur einmal vorkommen)

InformationA-ATINF1T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis
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InformationA-ATINF2T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

InformationA-ATINF3T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

KonstruktionsartA-ATKONST--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

LeistungsbuchnummerA-ATLBNRT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

MaterialA-ATMAT1T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

MaterialA-ATMAT2T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

MaterialA-ATMAT3T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

MindestschallschutzA-ATMSCHT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Datumsangabe FertigstellungA-ATPDATT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

PersonenanzahlA-ATPERST--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – zulässige Personenanzahl

ProduktA-ATPROT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

WärmedurchlasswiderstandA-ATWDLWT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

BeschriftungBE
AllgemeinA-BE----T--------5--
bei Bedarf durch Maßstab (Layerzeichen 18) ergänzen

Texthöhe 1,3 mmA-BEH013T--------5--
bei Bedarf durch Maßstab (Layerzeichen 18) ergänzen – innerhalb und außerhalb 
Gebäudedarstellung – alle angegebenen Texthöhen beziehen sich auf die 
Schriftgröße des Plots und sind maßstabsunabhängig

Texthöhe 1,5 mmA-BEH015T--------5--
bei Bedarf durch Maßstab (Layerzeichen 18) ergänzen – innerhalb und außerhalb 
Gebäudedarstellung – alle angegebenen Texthöhen beziehen sich auf die 
Schriftgröße des Plots und sind maßstabsunabhängig

Texthöhe 1,8 mmA-BEH018T--------5--
bei Bedarf durch Maßstab (Layerzeichen 18) ergänzen – innerhalb und außerhalb 
Gebäudedarstellung – alle angegebenen Texthöhen beziehen sich auf die 
Schriftgröße des Plots und sind maßstabsunabhängig

Texthöhe 2,5 mmA-BEH025T--------5--
bei Bedarf durch Maßstab (Layerzeichen 18) ergänzen – innerhalb und außerhalb 
Gebäudedarstellung – Beschriftung Gewölbe – alle angegebenen Texthöhen  
beziehen sich auf die Schriftgröße des Plots und sind maßstabsunabhängig

Texthöhe 3,5 mmA-BEH035T--------5--
bei Bedarf durch Maßstab (Layerzeichen 18) ergänzen – innerhalb und außerhalb 
Gebäudedarstellung – alle angegebenen Texthöhen beziehen sich auf die 
Schriftgröße des Plots und sind maßstabsunabhängig

Texthöhe 5,0 mmA-BEH050T--------5--
bei Bedarf durch Maßstab (Layerzeichen 18) ergänzen – innerhalb und außerhalb 
Gebäudedarstellung – alle angegebenen Texthöhen beziehen sich auf die 
Schriftgröße des Plots und sind maßstabsunabhängig

Texthöhe 7,0 mmA-BEH070T--------5--
bei Bedarf durch Maßstab (Layerzeichen 18) ergänzen – innerhalb und außerhalb 
Gebäudedarstellung – alle angegebenen Texthöhen beziehen sich auf die 
Schriftgröße des Plots und sind maßstabsunabhängig

Texthöhe 10,0 mmA-BEH100T--------5--
bei Bedarf durch Maßstab (Layerzeichen 18) ergänzen – innerhalb und außerhalb 
Gebäudedarstellung – alle angegebenen Texthöhen beziehen sich auf die 
Schriftgröße des Plots und sind maßstabsunabhängig
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Layerverzeichnis

Beschriftung – AttributeA-BESCH1T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

FluchtwegFL
Fläche unabhängig vom ObjekttypA-FL----T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Brutto-GrundflächeA-FLBGF-T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Ermittlung gemäß ÖNORM B 1800

EbenenflächeA-FLEF--T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Ermittlung gemäß ÖNORM B 1800

Fläche der AbrechnungspolylinieA-FLFLABT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Innen-GrundflächeA-FLIGF-T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Ermittlung gemäß ÖNORM B 1800

Konstruktionsgrundfläche (AKG+IKG+TGF)A-FLKGF-T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Ermittlung gemäß ÖNORM B 1800

Fläche MietrechtsgesetzA-FLMRG-T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Ermittlung gemäß §17-MRG

NutzflächeA-FLNFRNT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Ermittlung gemäß ÖNORM B 1800

SanitärflächeA-FLNFRST--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Ermittlung gemäß ÖNORM B 1800

Technische FunktionsflächeA-FLNFRTT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Ermittlung gemäß ÖNORM B 1800

VerkehrsflächeA-FLNFRVT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Ermittlung gemäß ÖNORM B 1800

NettogrundflächeA-FLNGF-T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Netto-RaumflächeA-FLNRF-T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Ermittlung gemäß ÖNORM B 1800

ReinigungsflächeA-FLREINT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Trennwand-GrundflächeA-FLTGF-T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Bemaßung, KotenKO
AllgemeinA-KO----D--------5--
bei Bedarf durch Maßstab (Layerzeichen 18) ergänzen

Texthöhe 1 – außerhalb GebäudeA-KOAUS1D--------5--
bei Bedarf durch Maßstab (Layerzeichen 18) ergänzen – alle angegebenen 
Texthöhen beziehen sich auf die Schriftgröße des Plots und sind 
maßstabsunabhängig

Texthöhe 2 – außerhalb GebäudeA-KOAUS2D--------5--
bei Bedarf durch Maßstab (Layerzeichen 18) ergänzen – alle angegebenen 
Texthöhen beziehen sich auf die Schriftgröße des Plots und sind 
maßstabsunabhängig

HöhenkotenA-KOHK--D--------5--
bei Bedarf durch Maßstab (Layerzeichen 18) ergänzen

Texthöhe 1 – innerhalb GebäudeA-KOINN1D--------5--
bei Bedarf durch Maßstab (Layerzeichen 18) ergänzen – alle angegebenen 
Texthöhen beziehen sich auf die Schriftgröße des Plots und sind 
maßstabsunabhängig

Texthöhe 2 – innerhalb GebäudeA-KOINN2D--------5--
bei Bedarf durch Maßstab (Layerzeichen 18) ergänzen – alle angegebenen 
Texthöhen beziehen sich auf die Schriftgröße des Plots und sind 
maßstabsunabhängig

Plankopf, PlanrahmenPL
Ansichtsfenster LayoutA-PLAFEN-G-------0--
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Plankopf – Index HistoryA-PLHIST-B-------5--

PlankopfA-PLKOPF-B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Plankopf – Planrahmen, Blattschnitt, PlanteilungA-PLKOPFF--------5--

Plankopf – Attribute PlaninformationA-PLKOPFT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Plankopf – LegendeA-PLLEGE-B-------5--

Plankopf – LogoA-PLLOGO-B-------5--

Plankopf – Attribute ProjektdatenA-PLPDATT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Plankopf – Attribute BauführerA-PLPFUET--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Plan – BasisinformationA-PLPLINT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Plankopf – Attribute BauwerberA-PLPWERT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Plankopf – SkalierleisteA-PLSKAL-B-------5--

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerA-RF-----B-------0--

AußenanlagenAA
AllgemeinAL

Blockattribute AllgemeinAAALINFOT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

AttributAT
Nutzung – Code ElementAAATELNCT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Strukturierung gemäß ÖNORM EN 15221-6

Höhe bis …..AAATHBIST--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Durchgangshöhe

Höhe von …..AAATHVONT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Basishöhe, Ausgangshöhe

InformationAAATINF1T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

VerwaltungseinheitAAATMIETT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Nutzungeinheit, Mieter, Organisationseinheit, 
Kostenstelle udgl.

PflanzenartAAATPFLAT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Codierung oder eindeutiger Langtext

StellplätzeAAATSTELT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Anzahl

Top-Nummer (zugehörige Verwaltungseinheit, Wohneinheit udgl.)AAATTOP-T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

AußenanlagenelementEL
Blockattribute ElementAAELINFOT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

FlächenermittlungFM
Aussenanlagen-Grundfläche (AAF) – Einfügelayer BlockAAFMAAF--B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Bebaute Fläche – Einfügelayer BlockAAFMBEBA-B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis – Layer ist 
ausgeschaltet

Bebaute Fläche – IdentifikationAAFMBEBA-G-------5--
Umgrenzung – Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet
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Einlagezahl – Einfügelayer BlockAAFMEZ---B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Einlagezahlgrenze – IdentifikationAAFMEZ---G-------5--
Umgrenzung – Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

durch das Bauwerk beanspruchte Fläche – Einfügelayer BlockAAFMGEBF-B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

durch das Bauwerk beanspruchte Fläche – IdentifikationAAFMGEBF-G-------5--
Umgrenzung – Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

Grundstück – Einfügelayer BlockAAFMGRST-B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Grundstück – IdentifikationAAFMGRST-G-------5--
Umgrenzung – Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

Liegenschaft – Einfügelayer BlockAAFMLG---B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Liegenschaft – IdentifikationAAFMLG---G-------5--
Umgrenzung – Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

Objekt – Einfügelayer BlockAAFMOBJE-B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Objekt – IdentifikationAAFMOBJE-G-------5--
Umgrenzung – Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

Unterbaute Fläche – Einfügelayer BlockAAFMUBAU-B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis – Layer ist 
ausgeschaltet

Unterbaute Fläche – IdentifikationAAFMUBAU-G-------5--
Umgrenzung – Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

Überbaute Fläche – Einfügelayer BlockAAFMUEBB-B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Überbaute Fläche – IdentifikationAAFMUEBB-G-------5--
Umgrenzung – Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

Unbebaute Fläche – Einfügelayer BlockAAFMUNBB-B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Unbebaute Fläche – IdentifikationAAFMUNBB-G-------5--
Umgrenzung – Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

PflanzenPF
Blockattribute PflanzenAAPFINFOT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerAARF-----B-------0--

SymbolSY
Symbol – Schatten, Personen, KFZAASY-----B-------5--
Einfügelayer Block – Symbolblöcke

Attribute AußenanlagenelementeAASY----T--------5--
Hydranten udgl.

Symbol – Deckel, EinlaufgitterAASYDECK-B-------5--
Einfügelayer Block – Symbolblöcke

Attribute Deckel, EinlaufgitterAASYDECKT--------5--

Symbol – Haupteingang ObjektAASYEING-B-------5--
Einfügelayer Block – Symbolblöcke

Attribute Pflanzen (Erweiterung)AASYINFOT--------5--

Symbol – Nutzung (Katastersymbol)AASYNSYM-B-------5--
Einfügelayer Block – Symbolblöcke

Symbol – PflanzenAASYPFLA-B-------5--
Einfügelayer Block – Symbolblöcke

Attribute PflanzenAASYPFLAT--------5--
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Symbol – Versorgungselemente (Gas, Wasser, Strom udgl.)AASYVERS-B-------5--
Einfügelayer Block – Symbolblöcke

Symbol – WerbetafelAASYWERB-B-------5--
Einfügelayer Block – Symbolblöcke

Gelände, UmgebungUM
AllgemeinAAUM-----B-------5--

AllgemeinAAUM-----D-------5--

AllgemeinAAUM-----V-------5--

Gitterroste, Abstreifgitter, LichtschachtgitterAAUM----H--------5M-

Befestigte FlächeAAUMBEFEH--------5--

Belagskanten – MaterialwechselAAUMBELA-D-------5--

BelagAAUMBELAH--------5--
Kies, Schotter, Rasensteine, Pflaster, udgl.

BöschungAAUMBOES-D-------5--

BöschungAAUMBOES-V-------5--

GewässerAAUMGEWAH--------5--

Gitterroste, Abstreifgitter, LichtschachtgitterAAUMGITT-D-------5M-

GleiseAAUMGL---D-------5--

GleiseAAUMGL---V-------5--

GleisachsenAAUMGLAC-D-------5--
für alle Schienenanlagen (Eisen-, Magnetschwebe-, U.Bahnen udgl.)

Grundstück – KatasterAAUMGRST-B-------5--

Grundstück – KatasterAAUMGRST-G-------5--

Grundstück – KatasterAAUMGRSTT--------5--

LeistensteineAAUMLEIS-D-------5--

Verkehrs-, ParkplatzmarkierungAAUMMARK-B-------5--

Verkehrs-, ParkplatzmarkierungAAUMMARK-D-------5--

Verkehrs-, ParkplatzmarkierungAAUMMARK-L-------5--

Verkehrs-, ParkplatzmarkierungAAUMMARKT--------5--

NachbargebäudeAAUMNGEB-G-------5--

Nachbargebäude und bestehende Bauteile die an das 
darzustellende Objekt anschließen

AAUMNGEBH--------5--

Nutzung – detailiert für BetreuungAAUMNUTZ-B-------5--

Nutzung – detailiert für BetreuungAAUMNUTZ-G-------5--

Oberfläche – NaturflächenAAUMOBFLH--------5--
Grünfläche, Rasen, Wiesen, Schotter, Erde, Sand udgl.

Objekt (Bauwerk)AAUMOBJE-L-------5--

Objekt – unterirdischAAUMOBJE-V-------5--
Kollektorgang udgl.

Objekt (Bauwerk)AAUMOBJEH--------5--

Parkplatzfläche AttributeAAUMPADAT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

ParkplatzAAUMPARK-B-------5--

ParkplatzAAUMPARK-G-------5--

ParkplatzAAUMPARKT--------5--
Einzelstellplatz

ZaunAAUMZAUN-D-------5--

VersorgungVS

SEITE 7 VON 31



Layer - Übersichtsliste (Sortierung Verantwortliche  Stelle, Gegenstand)

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle B.4
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Blockattribute VersorgungAAVSINFOT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Wandbeläge, -bekleidungenWB
Blockattribute WerbetafelAAWBINFOT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Einrichtung – Innenausstattung/MöblierungAE
AllgemeinAL

AllgemeinAEAL-----B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

AllgemeinAEAL-----D-------5--

AllgemeinAEAL-----L-------5--

AllgemeinAEAL-----V-------5--

AllgemeinAEAL----T--------5--

AllgemeinAEALFXXXH--------5--
Bei Verwendung des Layers ist der Platzhalter "XXX" durch die tatsächliche 
Farbnummer der CAD-Anwendung zu ersetzen

AttributAT
GerätenameAEATGERAT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Hersteller, ProduzentAEATHERST--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

InformationAEATINF1T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

InformationAEATINF2T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

InventarnummerAEATINV-T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

SeriennummerAEATSER-T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

AusstattungAEATZAU1T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

AusstattungAEATZAU2T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

InnenausstattungIA
EDVAEIAEDV--B-------5--
Computer, Drucker, Bildschirme

KücheneinrichtungAEIAKUCH-B-------5--

MultifunktionsgerätAEIAMFG--B-------5--

MöblierungMO
Möbel – AllgemeinAEMO-----L-------5--

Möbel fix – verdecktAEMOMFIV-B-------5--

Möbel fix – Sonderfertigung – verdecktAEMOMFIV-G-------5--
kein Bibliothekselement verwendbar

Möbel fixAEMOMFIX-B-------5--

Möbel fix – SonderfertigungAEMOMFIX-G-------5--
kein Bibliothekselement verwendbar

MöbelAEMOMOEB-B-------5--

RaumRA
RaumAERA-----B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis
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RaumAERA----T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerAERF-----B-------0--

SymbolSY
SonstigesAESY-----B-------5--
Topfpflanzen, Bilder, Bücher, Aquarien, udgl.

ArchitekturAR
Ansicht, SchnittAS

AllgemeinARAS-----B------45--

AllgemeinARAS-----V------45--

AllgemeinARASFXXXH-------45--
Bei Verwendung des Layers ist der Platzhalter "XXX" durch die tatsächliche 
Farbnummer der CAD-Anwendung zu ersetzen

GeländeARASGELA-L------45--

GeländeARASGELAH-------45--

barrierefreies BauenBF
Barrierefreies BauenARBF-----B-----P-5--

DachDA
Allgemein – BlockARDA-----B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Allgemein – sichtbarARDA-----D-------5--

AllgemeinARDA-----L-------5--

Allgemein – nicht sichtbarARDA-----V-------5--

Allgemein – SchraffurenARDA----H--------5--

Allgemein – Schraffuren mit SolidsARDA----HF-------5--

Allgemein – AttributeARDA----T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Allgemein – nicht sichtbarARDAACHS-L-------5--

Dachdeckung, DachhautARDADECK-L-------5--

KonstruktionARDAKONS-D-------5--

Konstruktion – sichtbarARDAKONS-L-------5--

Konstruktion – nicht sichtbarARDAKONS-V-------5--

SparrenARDASPAR-D-------5--

SparrenARDASPAR-L-------5--
Schnittdarstellung

SparrenARDASPARH--------5--

SparrenARDASPART--------5--
Beschiftung (Querschnitt udgl.)

Durchbruch, SchlitzDB
AllgemeinARDB-----D-----P-5--

AllgemeinARDB-----L-----P-5--

AllgemeinARDB-----V-----P-5--

AllgemeinARDB----H------P-5--

Allgemein – AttributeARDB----T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

AllgemeinARDB----T------P-5--
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Layer - Übersichtsliste (Sortierung Verantwortliche  Stelle, Gegenstand)

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle B.4

Layerverzeichnis

DeckeDE
Allgemein – BlockARDE-----B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

AllgemeinARDE-----D-------5--

AllgemeinARDE-----L------45--

AllgemeinARDE-----V-------5--

AllgemeinARDE----H--------5--

AllgemeinARDE----HF-------5--

Allgemein – AttributeARDE----T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

BodenrasterARDEBORAY------P-5--

DeckenrasterARDEDERAY------P-5--

FußbodenaufbauARDEFBAU-L------25--

FußbodenaufbauARDEFBAUH--------5--

Deckensprünge udgl.ARDESPRU-V-------5--
Deckensprünge und alle strichliert darzustellenden raumbildenden Bauteile

abgehängte DeckeARDEZWDE-L------25--

FlächenermittlungFM
Aussenwand-Konstruktionsfläche (AKF) – Einfügelayer BlockARFMAKF--B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Brutto-Grundfläche (BGF) – Einfügelayer BlockARFMBGF--B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Ebenenfläche (EF) – Einfügelayer BlockARFMEF---B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Geschoß – Einfügelayer BlockARFMGEID-B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Geschoß – IdentifikationARFMGEID-G-------5--
Umgrenzung – Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

Geschoß – Abzugsfläche – Innere GeschoßbegrenzungARFMGEIN-G-------5--
Umgrenzung – Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

Innen-Grundfläche (IGF) – Einfügelayer BlockARFMIGF--B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Innenwand-Konstruktionsfläche (IKF) – Einfügelayer BlockARFMIKF--B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Netto-Grundfläche (NGF) – Einfügelayer BlockARFMNGF--B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Netto-Raumfläche (NRF) – Einfügelayer BlockARFMNRF--B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Trennwand-Grundfläche (TGF) – Einfügelayer BlockARFMTGF--B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Bauteil – Einfügelayer BlockARFMTRID-B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Bauteil – IdentifikationARFMTRID-G-------5--
Umgrenzung – Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

Bauteil – Abzugsfläche – Innere BauteilbegrenzungARFMTRIN-G-------5--
Umgrenzung – Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

unverwendbare Grundfläche (UGF) – Einfügelayer BlockARFMUGF--B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

UmbaublockARFMUMBA-B-------5--
Block und Attribute gemäß Verzeichnis

UmbaublockARFMUMBA-G-------5--

UmbaublockARFMUMBAT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis
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Layer - Übersichtsliste (Sortierung Verantwortliche  Stelle, Gegenstand)

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle B.4

Layerverzeichnis

Öffnung FensterOF
AllgemeinAROF-----D-------5--

AllgemeinAROF-----L-------5--

AllgemeinAROF-----V-------5--

AllgemeinAROF----T--------5--

Architekturlichte – Breite, HöheAROFDARLT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1

BodeneinstandAROFDBOET--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1

Baurichtmaß – Breite, HöheAROFDBRMT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1

Durchgangslichte – Breite, HöheAROFDDGLT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1

Fugen – NennmaßAROFDFNMT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1

ParapethöheAROFDPPHT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Rohbaumaß – Breite, HöheAROFDRBMT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1

Stockaußenmaß – Breite, HöheAROFDSTAT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1

Stocklichte – Breite, HöheAROFDSTLT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1

Achsbeschriftung als Block, EinfügelayerAROFEINF-B-------5--

InformationAROFINF1T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

LeistungsbuchnummerAROFLBNRT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

OberlichteAROFOBLIT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

FensteröffnungAROFOEFF-G-------5--
Polylinie

ParapetAROFPARA-D-------5--

SonnenschutzAROFSONNT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

FensterstockAROFSTO--L-------5--

FensterstockAROFSTO-H--------5--

SturzAROFSTUR-V-------5--

SturzunterkanteAROFSTURT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Öffnung TürOT
AllgemeinAROT-----D-------5--

AllgemeinAROT-----L-------5--

AllgemeinAROT-----V-------5--

AllgemeinAROT----T--------5--

Schwelle, AnschlagAROTANSC-D-------5--

TürbeschlagAROTBES--L-------5--

TürblattAROTBLA--L-------5--

TürblattAROTBLA-H--------5--

Durchgangslichte – Breite, HöheAROTDDGLT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1
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Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle B.4

Layerverzeichnis

Rohbaumaß – Breite, HöheAROTDRBMT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1

Einfügelayer BlockAROTEINF-B-------5--
Türen, Durchgänge

InformationAROTINF1T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

LeistungsbuchnummerAROTLBNRT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

TürnummerAROTNUMMT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

TüröffnungAROTOEFF-G-------5--
Polylinie

SchließanlangennummerAROTSCHLT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

SturzAROTSTUR-V-------5--

SturzunterkanteAROTSTURT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

TürzargeAROTZARG-L-------5--

TürzargeAROTZARGH--------5--

RaumRA
ArealnummerARRAAREAT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

ArbeitsplatzARRAARPL-B-------5--

ArbeitsplatzARRAARPLT--------5--

RaumbezeichnungARRABEZET--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

BodenbelagARRABODET--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Raumblock – Einfügelayer BlockARRAEINF-B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Symbollinien für EinfügepunktARRAEINF-L-------5--

Nutzungsblock – Einfügelayer BlockARRAEINN-B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Arbeitsplatz – FiktivARRAFAPL-B-------5--

Arbeitsplatz – FiktivARRAFAPLT--------5--

Raum – Fläche BodenARRAFLBOT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Raumfläche MRGARRAFLMGT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Ermittlung gemäß §17-MRG

Netto-Raumfläche gemäß ÖNORM B 1800ARRAFLNGT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Ermittlung gemäß ÖNORM B 1800

Raum Information beheizt/unbeheiztARRAHEIZT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Bruttohöhe hARRAHO-BT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Ermittlung gemäß ÖNORM B 1800

Bauhöhe hcARRAHO-CT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Ermittlung gemäß ÖNORM B 1800

Lichte RaumhöheARRAHOEHT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Freie Höhe hfARRAHO-FT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Ermittlung gemäß ÖNORM B 1800

Nettohöhe hnARRAHO-NT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Ermittlung gemäß ÖNORM B 1800
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Layer - Übersichtsliste (Sortierung Verantwortliche  Stelle, Gegenstand)

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle B.4

Layerverzeichnis

Durchgangshöhe hpARRAHO-PT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Ermittlung gemäß ÖNORM B 1800

Identifikationsnummer (Raumnummer System, ID-Raum)ARRAID--T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

InformationARRAINF1T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

InformationARRAINF2T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

InformationARRAINF3T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

LuftraumARRALUFT-B-------5--

LuftraumARRALUFT-G-------5--

Top-Nummer (Wohneinheit udgl.)ARRAMIETT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

Raumnummer (Tür) – Nummer KFZ-StellplatzARRANUMMT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Parkplatzfläche AttributeARRAPADAT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – in Objekten

ParkplatzARRAPARK-B-------5--
für KFZ in Objekten

Parkplatz (Grafische Darstellung)ARRAPARK-G-------5--
für KFZ in Objekten

ParkplatzARRAPARKT--------5--
Einzelstellplatz

PersonenanzahlARRAPERST--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Raum – Teilungen nachvollziehbare FlächenermittlungARRARAFL-G-------5--

Raum – Teilungen nachvollziehbare FlächenermittlungARRARAFLT--------5--

Raum – Identifikation (Umgrenzung)ARRARAID-G-------5--
Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

Raum – Abzugsfläche – innere RaumbegrenzungenARRARAIN-G-------5--
Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

Raum – Abzugsfläche – Abzug Mietrechtsgesetz § 17ARRARAMG-G-------5--
Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

Raum – Abzugsfläche – Abzug gemäß ÖNORM B 1800:2011ARRARAON-G-------5--
Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

Eindeutige Raumnummer FMARRARBNRT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und 
im Projekt nur einmal vorkommen)

Raumnutzung – Code gemäß ÖNORM B 1800:2011ARRARNDCT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

Raumwidmung - Code gemäß ÖNORM B 1800:2011ARRARWDCT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

Raumwidmung – Bezeichnung gemäß ÖNORM B 1800:2011ARRARWDNT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Layer ist ausgeschaltet bzw. wird nicht geplottet

UmfangARRAUMFGT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Verkehrswege – GängeARRAVKGAH--------5--

Verkehrswege – TreppenARRAVKTRH--------5--

LuftvolumenARRAVOLUT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Ermittlung: hF * NRF

Verwaltungs-, Nutzungseinheit, WohnungARRAWBEZT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

zu Raum ID-NummerARRAZUR-T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis
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Layer - Übersichtsliste (Sortierung Verantwortliche  Stelle, Gegenstand)

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle B.4

Layerverzeichnis

zu Raum ID-Nummer – AußenARRAZURAT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

zu Raum ID-Nummer – InnenARRAZURIT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

abgehängte DeckeARRAZWDET--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Angabe Material oder vorhanden (j/n)

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerARRF-----B-------0--

TreppeTR
AllgemeinARTR-----D-------5--
Umriß, Kante d. An- u. Austrittstufen, Podestkanten, Bruchlinie bei Rampen, 
Stiegen und Rampen im Schnitt udgl.

AllgemeinARTR-----L-------5--

AllgemeinARTR-----V-------5--
alle unsichtbar darzustellenden Bauteile

AllgemeinARTR----H--------5--

AllgemeinARTR----T--------5--

BodenbelagARTRBODE-L-------5--
im Schnitt

BodenbelagARTRBODEH--------5--
im Schnitt

Einfügelayer BlockARTREINF-B-------5--

Handlauf, GeländerARTRHLAU-D-------5--
Darstellung aller nicht bereits auf anderen Layern dargestellten Stufen, Geländer 
u. Handläufe

InformationARTRINFOT--------5--

PersonenanzahlARTRPERST--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – zulässige Personenanzahl

Gehlinie – StiegenpfeilARTRPFEI-L-------5--

SteigungsverhältnisARTRSTEIT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Umgrenzung StiegenlaufARTRUMGR-G-------5--

Wand AllgemeinWA
Allgemein – BlockARWA-----B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

AllgemeinARWA-----D-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

AllgemeinARWA-----L-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

AllgemeinARWA-----V-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

AllgemeinARWA----H--------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

Allgemein – AttributeARWA----T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Wandbeläge, -bekleidungenWB
AllgemeinARWB-----D-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

AllgemeinARWB-----L-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

AllgemeinARWB-----V-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen
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Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle B.4

Layerverzeichnis

AllgemeinARWB----H--------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

AllgemeinARWB----T--------5--

PlattenARWBPLAT-D-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

PlattenARWBPLAT-L-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

PlattenARWBPLATH--------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

SchallschutzARWBSCSC-D-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

SchallschutzARWBSCSC-L-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

SchallschutzARWBSCSCH--------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

WärmedämmungARWBWAED-D-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

WärmedämmungARWBWAED-L-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

WärmedämmungARWBWAEDH--------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

Wand nicht tragendWN
Nicht tragendARWN-----D-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

Nicht tragendARWN-----L-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

Nicht tragendARWN-----V-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

Nicht tragendARWN----H--------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

Nicht tragend – SanitärtrennwandARWNSAWA-D-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

Nicht tragend – SanitärtrennwandARWNSAWA-L-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

Nicht tragend – SanitärtrennwandARWNSAWA-V-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

Nicht tragend – SanitärtrennwandARWNSAWAH--------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

Wand tragendWT
Wand – TragendARWT-----D-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

Wand – TragendARWT-----L-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

Wand – TragendARWT-----V-------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

Wand – TragendARWT----H--------5--
bei Bedarf durch Material (Layerzeichen 19 und 20) ergänzen

Unterzüge und GurtbögenARWTUZUG-V-------5--

BrückenbauBB
AllgemeinAL

AllgemeinBBAL-----B-------5--

AllgemeinBBAL-----D-------5--

AllgemeinBBAL-----L-------5--
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Layerverzeichnis

AllgemeinBBAL-----V-------5--

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerBBRF-----B-------0--

Bodenmechanik, GeotechnikBM
AllgemeinAL

AllgemeinBMAL-----B-------5--

AllgemeinBMAL-----D-------5--

AllgemeinBMAL-----L-------5--

AllgemeinBMAL-----V-------5--

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerBMRF-----B-------0--

BrandschutzBS
AllgemeinAL

Abstandsinformationen im BrandschutzBSAL----D------B-5--
Koten, Raster

AnlageAN
DruckbelüftungsanlageBSANDRBL-B-----B-5--

DruckbelüftungsanlageBSANDRBL-G-----B-5--

Löschanlage – fix montiertBSANLOES-B-----B-5--
Sprinkler udgl.

Löschanlage – fix montiertBSANLOES-G-----B-5--
Sprinkler udgl.

Baulicher BrandschutzBA
Baulicher Brandschutz – Grenze des BrandabschnittesBSBABAGR-I-----B-5--
Polylinie darf auch geschlossen sein

Baulicher BrandschutzBSBABAUL-B-------5--
Hinweisfeld TRVB

Baulicher Brandschutz – Brand und RauchschürzeBSBASCHU-I-----B-5--
Polylinie darf auch geschlossen sein

BediengruppenBG
Brandmelder BediengruppenBSBGXXXX-B-----B-5--
Bei Verwendung des Layers ist der Platzhalter "XXXX"durch die tatsächliche 
Nummer der Bediengruppe zu ersetzen – bei Bedarf durch Sektor (Layerzeichen 
12-16) erweiterbar

BrandmelderBM
BrandmeldeeinrichtungBSBMEINR-B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

BrandmeldeeinrichtungBSBMXXXX-B-----B-5--
Bei Verwendung des Layers ist der Platzhalter "XXXX"durch die tatsächliche 
Nummer der Melderlinie zu ersetzen

BrandmeldeeinrichtungBSBMXXXX-L-----B-5--
Bei Verwendung des Layers ist der Platzhalter "XXXX"durch die tatsächliche 
Nummer der Melderlinie zu ersetzen

BrandmeldeeinrichtungBSBMXXXXH------B-5--
Bei Verwendung des Layers ist der Platzhalter "XXXX"durch die tatsächliche 
Nummer der Melderlinie zu ersetzen

BetriebstechnischBT
Betriebstechnisch – Betriebstechnischer BrandschutzBSBTBETR-B-------5--
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Layerverzeichnis

Betriebstechnisch – Grenze SchutzzoneBSBTGREN-I-----B-5--
Polylinie darf auch geschlossen sein

LöschmittelversorgungLV
LöschmittelversorgungBSLV-----B-------5--

Löschmittelversorgung – WasserrohrstrangBSLVROHR-I-----B-5--

RaumRA
zugehöriger BrandabschnittBSRABSABT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Raumblock – Einfügelayer BlockBSRAEINF-B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerBSRF-----B-------0--

SymbolSY
Einfügelayer – BlöckeBSSY-----B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Symbol – AllgemeinBSSY-----L-----B-5--

Symbol – Allgemein verdecktBSSY-----V-----B-5--

Symbol – AllgemeinBSSY----H------B-5--

Symbol – AllgemeinBSSY----T--------5--

Symbol – AllgemeinBSSYFXXX-L-----B-5--
Bei Verwendung des Layers ist der Platzhalter "XXX" durch die tatsächliche 
Farbnummer der CAD-Anwendung zu ersetzen

Symbol – AllgemeinBSSYFXXXH------B-5--
Bei Verwendung des Layers ist der Platzhalter "XXX" durch die tatsächliche 
Farbnummer der CAD-Anwendung zu ersetzen

GefahrenstellenBSSYGEFA-B-------5--

erste LöschhilfeBSSYLOE1-B-------5--
Feuerlöscher, Wandhydranten udgl.

erweiterte LöschhilfeBSSYLOE2-B-------5--
Feuerlöscher, Wandhydranten udgl

StrahlenschutzBSSYSSCH-B-------5--

Fluchtweg – Wege –  PfeileBSSYWEGE-B-------5--

CAFMCF
RaumRA

FM-RaumattributeCFRA----T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

DKM-DatenDK
DKM-DatenDK

DKM-bezogene Daten – Digitale KatastralmappeDKDKDKM--B-------5--

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerDKRF-----B-------0--

Gebäudeausrüstung – Variable (steht allen TGA-Veran twortlichen StelleG-
AllgemeinAL

Technische Anlage – AttributeG-AL----T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – bei Verwendung des Layers muss das Kürzel "G-" 
gegen das tatsächliche Kürzel getauscht werden

RaumRA
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Layerverzeichnis

Raum – AttributeG-RA----T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – bei Verwendung des Layers muss das Kürzel "G-" 
gegen das tatsächliche Kürzel getauscht werden

Gebäudeausrüstung – ElektrotechnikGE
AllgemeinAL

Allgemein – Einfügelayer BlöckeGEAL-----B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

AttributAT
GE-Anlage – eindeutiger CodeGEATAN-CT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und 
im Projekt nur einmal vorkommen)

GE-Anlage – eindeutige NummerGEATAN-NT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und 
im Projekt nur einmal vorkommen)

ExplosionsgeschütztGEATEX--T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

IP-SchutzGEATIP--T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

LeistungsbuchnummerGEATLBNRT------P-5--
Attribute gemäß Verzeichnis

SpannungGEATSPANT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Allgemein versorgtAV
Allgemein versorgt – AlarmanlageGEAVALAR-B-----P-5--
Symbole

Allgemein versorgt – AlarmanlageGEAVALART------P-5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Allgemein versorgt – AusläßeGEAVAUSL-B-----P-5--

Allgemein versorgt – EDV-AnlageGEAVEDVA-B-----P-5--

Allgemein versorgt – GaswarnanlageGEAVGASW-B-----P-5--
Symbole

Allgemein versorgt – GaswarnanlageGEAVGASWT------P-5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Allgemein versorgt – LeitungGEAVLEIT-L-----P-5--

Allgemein versorgt – LeuchtenGEAVLEUC-B-----P-5--

Allgemein versorgt – LichtrufGEAVLIRU-B-----P-5--

Allgemein versorgt – SchalterGEAVSCHR-B-----P-5--

Allgemein versorgt – Sonstige GeräteGEAVSOGE-B-----P-5--

Allgemein versorgt – Sonstige SymboleGEAVSONS-B-----P-5--

Allgemein versorgt – SprechanlageGEAVSPRE-B-----P-5--

Allgemein versorgt – SteckdosenGEAVSTEC-B-----P-5--

Allgemein versorgt – TelefonanlageGEAVTELE-B-----P-5--

Allgemein versorgt – UhrenGEAVUHR--B-----P-5--

Allgemein versorgt – VerteilerGEAVVERT-B-----P-5--

Allgemein versorgt – VideoanlageGEAVVIDE-B-----P-5--

Brüstungs- u. FensterkanalBK
Brüstungskanal – AllgemeinGEBK-----B-----P-5--

Brüstungskanal – AllgemeinGEBK----T------P-5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Brüstungskanal – BrüstungskanalGEBKBRKA-L-----P-5--
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Layerverzeichnis

Brüstungskanal – BrüstungskanalGEBKBRKAH------P-5--

Erdung, BlitzschutzBL
Blitzschutz, Erdung – AllgemeinGEBL-----B-----P-5--

Blitzschutz, Erdung – AllgemeinGEBL-----L-----P-5--

Blitzschutz, Erdung – AllgemeinGEBL----T------P-5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Blitzschutz, Erdung – SymboleGEBLSYMB-B-----P-5--

Brandmeldetechnik, BrandschutzBS
Brandmeldetechnik – AllgemeinGEBS-----B-----P-5--

Brandmeldetechnik – AllgemeinGEBS-----L-----P-5--
Leitungen, Tragsysteme, Kabel

Brandmeldetechnik – AllgemeinGEBS----T------P-5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Brandmeldetechnik – SymboleGEBSSYMB-B-----P-5--

CF
Anzahl Steckdosen für ReinigungskraftGECFSTDRT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

EDVED
EDV – AllgemeinGEED-----B-------5--

EDV – AllgemeinGEED----T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

HochspannungHS
Hochspannung – AllgemeinGEHS-----B-------5--

Hochspannung – AllgemeinGEHS----T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Hochspannung – AllgemeinGEHSINFOT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – HS-Verteiler

Hochspannung – LeitungGEHSLEIT-L-----P-5--

HochspannungGEHSSYMB-B-----P-5--
Symbole –  Verteiler udgl.

Hochspannung – Tragsystem, KabelGEHSTRAG-L-----P-5--

KabeltasseKT
Kabeltasse – LageGEKTLXXX-L-----P-5--
Bei Verwendung des Layers ist der Platzhalter "XXX"durch die tatsächliche 
Nummer der Kabeltasse Lage  (xxx = Lagenummer, z.B. 001, 002, udgl.) zu 
ersetzen

Kabeltasse – LageGEKTLXXXH------P-5--
Bei Verwendung des Layers ist der Platzhalter "XXX"durch die tatsächliche 
Nummer der Kabeltasse Lage  (xxx = Lagenummer, z.B. 001, 002, udgl.) zu 
ersetzen

Lichttechnik, BeleuchtungLI
Beleuchtung – AllgemeinGELI-----B-----P-5--

Beleuchtung – Allgemein TextGELI----T------P-5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Beleuchtung – SymboleGELISYMB-B-----P-5--

NiederspannungNS
Niederspannung – TextGENS----T------P-5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Niederspannung – NetzversorgungGENSLEIT-L-----P-5--
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NiederspannungGENSSYMB-B-----P-5--
Symbole  – Verteiler udgl.

NachrichtentechnikNT
Nachrichtentechnik – AllgemeinGENT-----B-----P-5--

Nachrichtentechnik – AllgemeinGENT----T------P-5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Nachrichtentechnik – LeitungGENTLEIT-L-----P-5--

Nachrichtentechnik – SymboleGENTSYMB-B-----P-5--

RaumRA
Raum – Einfügelayer BlöckeGERA-----B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerGERF-----B-------0--

StarkstromSS
Starkstrom – AllgemeinGESS-----L-----P-5--

Starkstrom – AllgemeinGESS----T------P-5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Starkstrom – TragsystemGESSTRAG-L-----P-5--

SicherheitsstromversorgungSV
Sicherheitsstromversorgung – AllgemeinGESV-----L-----P-5--

Sicherheitsstromversorgung – AllgemeinGESV----T------P-5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Sicherheitsstromversorgung – AusläßeGESVAUSL-B-----P-5--

Sicherheitsstromversorgung – LeitungGESVLEIT-L-----P-5--

Sicherheitsstromversorgung – LeuchtenGESVLEUC-B-----P-5--

Sicherheitsstromversorgung – SchalterGESVSCHR-B-----P-5--

Sicherheitsstromversorgung – Sonstige GeräteGESVSOGE-B-----P-5--

Sicherheitsstromversorgung – Sonstige SymboleGESVSONS-B-----P-5--

Sicherheitsstromversorgung – SteckdosenGESVSTEC-B-----P-5--

Sicherheitsstromversorgung – VerteilerGESVVERT-B-----P-5--

SymbolSY
Symbol – AllgemeinGESY-----B-----P-5--

Symbol – AllgemeinGESY----H------P-5--

Symbol – BezeichnungGESYBEZE-B-----P-5--

Symbol – StromkreisGESYKREI-B-----P-5--

Symbol – LeistungGESYLEIS-B-----P-5--

Symbol – NetzartGESYNETZ-B-----P-5--

Symbol – TypGESYTYP--B-----P-5--

Symbol – verdecktGESYVERD-B-----P-5--

UnterflursystemUF
Unterflursystem – EstrichbündigGEUFEBEN-L-----P-5--

Unterflursystem – EstrichbündigGEUFEBENH------P-5--

Unterflursystem – EstrichüberdeckendGEUFUEBD-L-----P-5--

Unterflursystem – EstrichüberdeckendGEUFUEBDH------P-5--

USV versorgtUS
USV – AllgemeinGEUS-----B-----P-5--
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Layerverzeichnis

USV – AllgemeinGEUS----T------P-5--
Attribute gemäß Verzeichnis

USV – AusläßeGEUSAUSL-B-----P-5--

USV – LeitungGEUSLEIT-L-----P-5--

USV – LeuchtenGEUSLEUC-B-----P-5--

USV – SchalterGEUSSCHR-B-----P-5--

USV – Sonstige GeräteGEUSSOGE-B-----P-5--

USV – Sonstige SymboleGEUSSONS-B-----P-5--

USV – SteckdosenGEUSSTEC-B-----P-5--

USV – VerteilerGEUSVERT-B-----P-5--

ZSV versorgtZS
ZSV – AusläßeGEZSAUSL-B-----P-5--

ZSV – LeitungGEZSLEIT-L-----P-5--

ZSV – LeuchtenGEZSLEUC-B-----P-5--

ZSV – SchalterGEZSSCHR-B-----P-5--

ZSV – Sonstige GeräteGEZSSOGE-B-----P-5--

ZSV – Sonstige SymboleGEZSSONS-B-----P-5--

ZSV – SteckdosenGEZSSTEC-B-----P-5--

ZSV – VerteilerGEZSVERT-B-----P-5--

Gebäudeausrüstung – FördertechnikGF
AttributAT

GF-Anlage – eindeutiger CodeGFATAN-CT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und 
im Projekt nur einmal vorkommen)

GF-Anlage – eindeutige NummerGFATAN-NT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und 
im Projekt nur einmal vorkommen)

Aufzug, LiftAU
Aufzug, LiftGFAU-----B-------5--

Aufzug, LiftGFAU-----L-------5--

Aufzug, LiftGFAU----T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Aufzug, LiftGFAUINFOT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

BeschriftungBE
Allgemein – GewichtGFBEGEWIT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Allgemein – GrößeGFBEGROET--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Allgemein – LeistungGFBELEIST--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Allgemein – PersonenanzahlGFBEPERST--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

RaumRA
Raum – Einfügelayer BlöckeGFRA-----B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerGFRF-----B-------0--

SEITE 21 VON 31



Layer - Übersichtsliste (Sortierung Verantwortliche  Stelle, Gegenstand)

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle B.4

Layerverzeichnis

Sonstige FörderanlagenSO
RohrpostGFSOROHR-L-------5--

Rolltreppen, FörderbänderGFSOROLL-L-------5--

Gebäudeausrüstung – HeizungGH
AttributAT

GH-Anlage – eindeutiger CodeGHATAN-CT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und 
im Projekt nur einmal vorkommen)

GH-Anlage – eindeutige NummerGHATAN-NT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und 
im Projekt nur einmal vorkommen)

Heizlast – maximalGHATHZMXT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

BeschriftungBE
Allgemein – SpeicherinhaltGHBESPEIT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

FernwärmeFW
FernwärmeleitungGHFW-----L-----P-5--

HeizungHE
Allgemein – SymboleGHHE-----B-------5--
Heizung, Heizkessel, Wärmetauscher udgl.

Allgemein – EinplanungenGHHE-----L-------5--

Allgemein – alle zusätzlichen Texte (Heizkörper, Ausläße)GHHE----T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – bei Bedarf durch Maßstab (Layerzeichen 18) 
ergänzen

Allgemein – AttributeGHHEINFOT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Heizölleitung, HeizöltankGHHEOEL--L-----P-5--

Rücklauf im BodenGHHERUBO-L-----P-5--

Rücklauf in der DeckeGHHERUDE-L-----P-5--

Vorlauf im BodenGHHEVOBO-L-----P-5--

Vorlauf in der DeckeGHHEVODE-L-----P-5--

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerGHRF-----B-------0--

Gebäudeausrüstung – KälteGK
AttributAT

GK-Anlage – eindeutiger CodeGKATAN-CT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und 
im Projekt nur einmal vorkommen)

GK-Anlage – eindeutige NummerGKATAN-NT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und 
im Projekt nur einmal vorkommen)

KältetechnikKL
Allgemein – EinplanungenGKKL-----B-------5--

RücklaufGKKLRUEL-L-----P-5--

ZuluftGKKLVORL-L-----P-5--

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerGKRF-----B-------0--
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Layerverzeichnis

Gebäudeausrüstung – Lüftung, KlimatechnikGL
AttributAT

GL-Anlage – eindeutiger CodeGLATAN-CT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und 
im Projekt nur einmal vorkommen)

GL-Anlage – eindeutige NummerGLATAN-NT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und 
im Projekt nur einmal vorkommen)

BeschriftungBE
Allgemein – BezeichnungGLBEBEZET--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Allgemein – DrehzahlGLBEDREHT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Allgemein – LeistungsbuchnummerGLBELBNRT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Allgemein – VolumenGLBEVOLUT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

LüftungLU
Allgemein – EinplanungenGLLU-----B-------5--

AllgemeinGLLU-----L-------5--

AbluftGLLUABLU-L-----P-5--

AußenluftGLLUAULU-L-----P-5--

BrandschutzGLLUBRLU-L-----P-5--

FortluftGLLUFOLU-L-----P-5--

Einplanungen sichtbarGLLUSICH-B-----P-5--
Lüftungsausläße

UmluftGLLUUMLU-L-----P-5--

ZuluftGLLUZULU-L-----P-5--

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerGLRF-----B-------0--

Gebäudeausrüstung – Nachrichtentechnik & EDVGN
Referenzdatei (Einfügelayer)RF

Referenzdatei – EinfügelayerGNRF-----B-------0--

Gebäudeausrüstung – Regeltechnik (MSR)GR
Mess- u. Regeltechnik (MSR)MS

Allgemein – EinplanungenGRMS-----B-------5--

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerGRRF-----B-------0--

Gebäudeausrüstung – SanitärGS
AttributAT

GS-Anlage – eindeutiger CodeGSATAN-CT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und 
im Projekt nur einmal vorkommen)

GS-Anlage – eindeutige NummerGSATAN-NT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und 
im Projekt nur einmal vorkommen)
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BeschriftungBE
Allgemein – NenndurchmesserGSBEND--T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Allgemein – SchlauchlängeGSBESCHLT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

GasleitungGA
GasleitungGSGA-----L-----P-5--

Gasleitung – im BodenGSGA--BO-L-----P-5--

Gasleitung – in der DeckeGSGA--DE-L-----P-5--

HydrantHY
Hydrant – AllgemeinGSHY-----B-------5--
Einfügelayer Block

Hydrant – AllgemeinGSHY----T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Allgemein – AttributeGSHYINFOT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

KanalKA
Mischkanal – Einläufe, SchächteGSKAMIWA-B-------5--

Mischkanal – AchseGSKAMIWA-L-------5--

Mischkanal – BeschriftungGSKAMIWAT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Regenwasserkanal – Einläufe, SchächteGSKAREWA-B-------5--

Regenwasserkanal – AchseGSKAREWA-L-------5--

Regenwasserkanal – BeschriftungGSKAREWAT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Schmutzwasserkanal – Einläufe, SchächteGSKASCWA-B-------5--

Schmutzwasserkanal – AchseGSKASCWA-L-------5--

Schmutzwasserkanal – BeschriftungGSKASCWAT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerGSRF-----B-------0--

SanitärSA
Allgemein – Einfügelayer SanitärblöckeGSSA-----B-------5--
Einfügelayer Block – Block und Attribute gemäß Verzeichnis

AllgemeinGSSA-----L-------5--

AllgemeinGSSA-----V-------5--
bei Bedarf durch Maßstab (Layerzeichen 18) ergänzen

AllgemeinGSSA----T--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – bei Bedarf durch Maßstab (Layerzeichen 18) 
ergänzen

ArmaturGSSAARM--B-----P-5--

DruckluftGSSADL---L-----P-5--

Druckluft im BodenGSSADLBO-L-----P-5--

Druckluft in der DeckeGSSADLDE-L-----P-5--

Hydrant – LeitungGSSAHY---L-----P-5--

Hydrant – Leitung im BodenGSSAHYBO-L-----P-5--

Hydrant – Leitung in der DeckeGSSAHYDE-L-----P-5--

KaltwasserleitungGSSAKW---L-----P-5--

Kaltwasserleitung – im BodenGSSAKWBO-L-----P-5--
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Kaltwasserleitung – in der DeckeGSSAKWDE-L-----P-5--

MischwasserGSSAMW---L-----P-5--

Mischwasserleitung im BodenGSSAMWBO-L-----P-5--

Mischwasserleitung in der DeckeGSSAMWDE-L-----P-5--

NutzwasserGSSANW---L-----P-5--

Nutzwasser im BodenGSSANWBO-L-----P-5--

Nutzwasser in der DeckeGSSANWDE-L-----P-5--

RegenwasserkanalGSSARW---L-----P-5--

Regenwasserleitung im BodenGSSARWBO-L-----P-5--

Regenwasserleitung in der DeckeGSSARWDE-L-----P-5--

SchmutzwasserleitungGSSASW---L-----P-5--

Schmutzwasserleitung im BodenGSSASWBO-L-----P-5--

Schmutzwasserleitung in der DeckeGSSASWDE-L-----P-5--

WarmwasserGSSAWW---L-----P-5--

Warmwasserleitung – im BodenGSSAWWBO-L-----P-5--

Warmwasserleitung – in der DeckeGSSAWWDE-L-----P-5--

ZirkulationGSSAZI---L-----P-5--

Zirkulationsleitung – im BodenGSSAZIBO-L-----P-5--

Zirkulationsleitung – in der DeckeGSSAZIDE-L-----P-5--

Integrierte PlanungIG
Referenzdatei (Einfügelayer)RF

Referenzdatei – EinfügelayerIGRF-----B-------0--

Konstruktion (Bauingenieur-Tragwerksplaner)KO
AllgemeinAL

AllgemeinKOAL-----B-------5--

AllgemeinKOAL-----D-------5--

AllgemeinKOAL-----L-------5--

AllgemeinKOAL-----V-------5--

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerKORF-----B-------0--

Medizin- und LabortechnikML
LabortechnikLB

Labortechnik – AllgemeinMLLB-----B-------5--

Labortechnik – AllgemeinMLLB-----D-------5--

Labortechnik – AllgemeinMLLB-----L-------5--

Labortechnik – AllgemeinMLLB-----V-------5--

MedizintechnikMT
Medizintechnik – AllgemeinMLMT-----B-------5--

Medizintechnik – AllgemeinMLMT-----D-------5--

Medizintechnik – AllgemeinMLMT-----L-------5--

Medizintechnik – AllgemeinMLMT-----V-------5--

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerMLRF-----B-------0--
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BauphysikPH
AllgemeinAL

AllgemeinPHAL-----B-------5--

AllgemeinPHAL-----D-------5--

AllgemeinPHAL-----L-------5--

AllgemeinPHAL-----V-------5--

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerPHRF-----B-------0--

RaumordnungRO
Flächenwidmungs- u. BebauungsplanFB

Bebauungsplan, Flächenwidmungsplan – Einfügelayer BlockROFBEINF-B-----B-5--

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerRORF-----B-------0--

SondertechnikenS-
Referenzdatei (Einfügelayer)RF

Referenzdatei – EinfügelayerS-RF-----B-------0--

SonderkonsulentenSK
Sonderkonsulenten – AllgemeinS-SK-----B-------5--

Sonderkonsulenten – AllgemeinS-SK-----D-------5--

Sonderkonsulenten – AllgemeinS-SK-----L-------5--

Sonderkonsulenten – AllgemeinS-SK-----V-------5--

ZLT – GebäudeleittechnikZL
Sonderkonsulenten – Gebäudeleittechnik – AllgemeinS-ZL-----B-------5--

Sonderkonsulenten – Gebäudeleittechnik – AllgemeinS-ZL-----D-------5--

Sonderkonsulenten – Gebäudeleittechnik – AllgemeinS-ZL-----L-------5--

Sonderkonsulenten – Gebäudeleittechnik – AllgemeinS-ZL----T--------5--

Sondertechniken – MaschinenanlagenSM
MaschinenanlagenMA

Maschinenanlagen – AllgemeinSMMA-----B-------5--

Maschinenanlagen – AllgemeinSMMA-----D-------5--

Maschinenanlagen – AllgemeinSMMA-----L-------5--

Maschinenanlagen – AllgemeinSMMA-----V-------5--

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerSMRF-----B-------0--

TunnelbauplanungTU
AllgemeinAL

AllgemeinTUAL-----B-------5--

AllgemeinTUAL-----D-------5--

AllgemeinTUAL-----L-------5--

AllgemeinTUAL-----V-------5--
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Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerTURF-----B-------0--

Verkehr – BahnVB
Ausstattung InfrastrukturAI

Bahnsteig – Ausstattung – neuVBAIBSTGELN------0--

Bahnsteig – Ausstattung – SchraffurVBAIBSTGH-N------0--

Bahnsteig – AusstattungVBAIBSTGT-N------0--
Texthöhe 0,35

Gleisbetrieb – SFE-ElektrotechnikET
OberleitungsmastnummerVBETMANRT-N------0--
Texthöhe 0,25

Oberleitungsmast – Symbol – BestandVBETMASYE-E------0--

Oberleitungsmast – Symbol – neuVBETMASYE-N------0--

OberleitungsmasttypVBETMATYA-N------0--
Beschriftung 0,18 mm

Gleisbetrieb – SFE-FernmeldetechnikFT
FernsprecherVBFTFNSPE-N------0--

Schalthaus – BestandVBFTSCHAE-E------0--

Schalthaus – Umrandung –  AbtragVBFTSCHAELR------0--

Schalthaus – UmrandungVBFTSCHAELN------0--

Kabeltrog – BestandVBFTTROGELE------0--

Kabeltrog – neuVBFTTROGELN------0--

OberbauOB
Bahnachse neuVBOBACHSELN------0--

Gleisabstände, BemaßungVBOB-GL-D-N------0--

Gleisachse – BestandVBOB-GL-ELE------0--

Gleisachse – AbtragVBOB-GL-ELR------0--

Gleisachse – neuVBOB-GL-ELN------0--

GleisbeschriftungVBOB-GL-T-N------0--
Texthöhe 0,25

GleisbeschriftungVBOB-GL-T-N------0--
Texthöhe 0,35

GleisbeschriftungVBOB-GL-T-N------0--
Texthöhe 0,50

KilometrierungVBOB-KM-T-N------0--
Texthöhe 0,35

GrenzmarkeVBOBMARKELN------0--

Neigungszeiger neuVBOBNEIGELN------0--

Neigungszeiger BeschriftungVBOBNEIGT-N------0--
Texthöhe 0,25

Profilstrich neuVBOBPR--JLN------0--

Profilbeschriftung-KilometerVBOBPRKMT-N------0--
Texthöhe 0,50

Profilbeschriftung-ProfilbezeichnungVBOBPRNRT-N------0--
Texthöhe 0,70

Weiche – neu – LinieVBOB-WEIELN------0--

Weiche – neu – SchraffurVBOB-WEIH-N------0--
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WeichenbeschriftungVBOB-WEIT-N------0--
Texthöhe 0,50

WeichennummerVBOB-WEIT-N------0--
Texthöhe 0,25

WeichenbeschriftungVBOB-WEIT-N------0--
Texthöhe 0,35

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerVBRF-----B-------0--

Gleisbetrieb – SFE-SicherheitstechnikST
SFE-Kabelschacht – SymbolVBSTESCHE-N------0--

SFE-Rohrtrasse – neuVBSTETR-ELN------0--

SFE-Rohrtrasse – AbtragVBSTETR-ELR------0--

SFE-Rohrtrasse – bleibt bestehenVBSTETR-ELE------0--

Signal – SymbolVBSTSISYE-N------0--

UnterbauUB
Baum – SymboleVBUBBAUME-N------0--

BlindenleitsystemVBUBBLI-ELN------0--

Bahnsteigdach – umfassende LinieVBUBBSTDELN------0--

BahnsteigdachVBUBBSTDT-N------0--
Texthöhe 0,25

Bahnsteig – umfassende Linie – neuVBUBBSTGELN------0--

Bahnsteig – Schraffur – neuVBUBBSTGH-N------0--

BahnsteigVBUBBSTGT-N------0--
Texthöhe 0,35

Damm – neu LinieVBUBDAMMELN------0--
Ober- u. Unterkante

Damm – Schraffur neuVBUBDAMMH-N------0--

EntwässerungsrohrachseVBUBEACHELN------0--

Einschnitt – neu LinieVBUBEINSELN------0--
Ober- u. Unterkante

Einschnitt – Schraffur neuVBUBEINSH-N------0--

Entwässerungsschacht – DeckelhöheVBUBENTHT-N------0--
Texthöhe 0,18

Entwässerungsschacht – SohlhöheVBUBENTST-N------0--
Texthöhe 0,18

Entwässerungsschachtbezeichnung und NummerVBUBESNRT-N------0--
Texthöhe 0,35

FernwärmeVBUBFWAEELN------0--

Zugang – Servicezugang – StiegeVBUBGANGELN------0--

GasVBUBGAS-ELN------0--

Geländer – neuVBUBGELAELN------0--

GrünflächeVBUBGRUNH-N------0--

Einbauten – KanalVBUBKANAELN------0--

LärmschutzwandVBUB-LSWELN------0--

Lärmschutzwand – BeschriftungVBUB-LSWT-N------0--
Texthöhe 0,25

Objekt – Rand, Kante (Brücke)VBUB-OBJELN------0--

Objekt – SchraffurVBUB-OBJH-N------0--

Objekt – BeschriftungVBUB-OBJT-N------0--
Texthöhe 0,50
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Straßenrand – neuVBUB-STRELN------0--

Straßenrand – BestandVBUB-STRELE------0--

Straßenrand – AbtragVBUB-STRELR------0--

Straßenfläche  – SchraffurVBUB-STRH-N------0--

StraßenachseVBUBSTRAELN------0--

StraßenkilometerVBUBSTRKT-N------0--
Texthöhe 0,35

StraßenneigungszeigerVBUBSTRNELN------0--

StromVBUBSTROELN------0--

TelekomVBUBTELEELN------0--

VerschieberbahnsteigVBUBVBSTELN------0--

Gewässer – RandVBUBWASSELN------0--
Bach, Fluss, Teich udgl.

Gewässer – SchraffurVBUBWASSH-N------0--

Gehweg-, Radweg – BegrenzungVBUB-WEGELN------0--

Gehweg-, Radweg – SchraffurVBUB-WEGH-N------0--

ZaunVBUBZAUNELN------0--

VermessungVM
Bahngrundgrenze – neuVBVMBGG-ELN------0--

Bahngrundgrenze – BestandVBVMBGG-ELE------0--

BahnhofsgrenzeVBVMBHFGELN------0--

BauverbotsbereichVBVMBVBBELN------0--
gemäß Projekt

BauverbotsbereichVBVMBVBPELN------0--
gemäß Projekt

EinlösegrenzeVBVMEGGNELN------0--
für Nebenanlagen

GefährdungsbereichVBVMGEF-ELN------0--
Grundwasser udgl.

Kauffläche – Nebenanlage – GrundVBVMKFLNH-N------0--

Kauffläche – Bahnanlage – GrundVBVMKOBBH-N------0--

Ökoservitutsfläche – GrundVBVMOKOGELN------0--

Ökoservitutsfläche – GrundVBVMOKOGH-N------0--

ServitutsgrenzeVBVMSERGELN------0--

ServitutsflächeVBVMSERVH-N------0--

Vorübergehende Beanspruchung – GrundVBVMVBAGELN------0--

Vorübergehende Beanspruchung – GrundVBVMVBAGH-N------0--

Einwirkgrenze – TunnelVBVMWIRKELN------0--

VermessungVM
AttributAT

HochwertVMATGKHWT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Gauß-Krüger Koordinatensystem bezogener 
Hochwert

RechtswertVMATGKRWT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis – Gauß-Krüger Koordinaten bezogener Rechtswert

HöheVMATHOEHT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

NummerVMATNUMMT--------5--
Attribute gemäß Verzeichnis

SEITE 29 VON 31



Layer - Übersichtsliste (Sortierung Verantwortliche  Stelle, Gegenstand)

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle B.4

Layerverzeichnis

LeitungstechnikLT
AllgemeinVMLT-----L-------5--

AllgemeinVMLT----T--------5--

DrainageleitungVMLTDRAI-B-----P-5--

DrainageleitungVMLTDRAI-L-----P-5--

DrainageleitungVMLTDRAIT------P-5--

Wasserbauliche Anlagen – DruckwasserleitungVMLTDRUW-B-----P-5--

Wasserbauliche Anlagen – DruckwasserleitungVMLTDRUW-L-----P-5--

Wasserbauliche Anlagen – DruckwasserleitungVMLTDRUWT------P-5--

Allgemein – EinfügepunktVMLTEINF-L-----P-5--

Elektrizitätsleitung – oberirdischVMLTELOB-B-----P-5--

Elektrizitätsleitung – oberirdischVMLTELOB-L-----P-5--

Elektrizitätsleitung – oberirdischVMLTELOBT------P-5--

Elektrizitätsleitung – unterirdischVMLTELUN-B-----P-5--

Elektrizitätsleitung – unterirdischVMLTELUN-L-----P-5--

Elektrizitätsleitung – unterirdischVMLTELUNT------P-5--

FernsehkabelVMLTFERN-B-----P-5--

FernsehkabelVMLTFERN-L-----P-5--

FernsehkabelVMLTFERNT------P-5--

FernwärmeleitungVMLTFWAE-B-----P-5--

FernwärmeleitungVMLTFWAE-L-----P-5--

FernwärmeleitungVMLTFWAET------P-5--

AllgemeinVMLTFXXXH------P-5--
Bei Verwendung des Layers ist der Platzhalter "XXX" durch die tatsächliche 
Farbnummer der CAD-Anwendung zu ersetzen

GasleitungVMLTGAS--B-----P-5--

GasleitungVMLTGAS--L-----P-5--

GasleitungVMLTGAS-T------P-5--

Kanal AllgemeinVMLTKA---B-------5--

Kanal AllgemeinVMLTKA---L-------5--

Kanal AllgemeinVMLTKA--T--------5--

Kanal Allgemein – MischkanalVMLTMIWA-B-----P-5--

Kanal Allgemein – MischkanalVMLTMIWA-L-----P-5--

Kanal Allgemein – MischkanalVMLTMIWAT------P-5--

Wasserbauliche Anlagen – NutzwasserleitungVMLTNW---B-----P-5--

Wasserbauliche Anlagen – NutzwasserleitungVMLTNW---L-----P-5--

Wasserbauliche Anlagen – NutzwasserleitungVMLTNW--T------P-5--

ÖlleitungVMLTOEL--B-----P-5--

ÖlleitungVMLTOEL--L-----P-5--

ÖlleitungVMLTOEL-T------P-5--

Kanal Allgemein – RegenwasserkanalVMLTREWA-B-----P-5--

Kanal Allgemein – RegenwasserkanalVMLTREWA-L-----P-5--

Kanal Allgemein – RegenwasserkanalVMLTREWAT------P-5--

Kanal Allgemein – Schmutzwasser, FäkalkanalVMLTSCWA-B-----P-5--

Kanal Allgemein – Schmutzwasser, FäkalkanalVMLTSCWA-L-----P-5--

Kanal Allgemein – Schmutzwasser, FäkalkanalVMLTSCWAT------P-5--

Telekommunikationsleitung – oberirdischVMLTTKOB-B-----P-5--
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Telekommunikationsleitung – oberirdischVMLTTKOB-L-----P-5--

Telekommunikationsleitung – oberirdischVMLTTKOBT------P-5--

Telekommunikationsleitung – unterirdischVMLTTKUN-B-----P-5--

Telekommunikationsleitung – unterirdischVMLTTKUN-L-----P-5--

Telekommunikationsleitung – unterirdischVMLTTKUNT------P-5--

Allgemein – Trasse, Kollektor, StollenVMLTTRAS-L-----P-5--

Allgemein – Trasse, Kollektor, StollenVMLTTRAST------P-5--

Wasserbauliche Anlagen – TrinkwasserleitungVMLTTRWA-B-----P-5--

Wasserbauliche Anlagen – TrinkwasserleitungVMLTTRWA-L-----P-5--

Wasserbauliche Anlagen – TrinkwasserleitungVMLTTRWAT------P-5--

Wasserbauliche Anlagen – AllgemeinVMLTWB---B-------5--

Wasserbauliche Anlagen – AllgemeinVMLTWB---L-------5--

Wasserbauliche Anlagen – AllgemeinVMLTWB--T--------5--

Photogrammetrische VermessungsdatenPH
Bilddaten – Airborne LaserscannerVMPHALS-G--------5--

Digitales OrthophotoVMPHDOP-G--------5--

Bilddaten – Terrestrischem LaserscannerVMPHTLS-G--------5--

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerVMRF-----B-------0--

VermessungVM
AllgemeinVMVM-----B-------5--

Einfügelayer BlockVMVMEINF-B-------5--

Verkehr – StraßenVS
AllgemeinAL

AllgemeinVSAL-----B-------5--

AllgemeinVSAL-----D-------5--

AllgemeinVSAL-----L-------5--

AllgemeinVSAL-----V-------5--

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerVSRF-----B-------0--

Referenzdatei – EinfügelayerVSRF-----B-------0--

WasserbauplanungWB
AllgemeinAL

AllgemeinWBAL-----B-------5--

AllgemeinWBAL-----D-------5--

AllgemeinWBAL-----L-------5--

AllgemeinWBAL-----V-------5--

Referenzdatei (Einfügelayer)RF
Referenzdatei – EinfügelayerWBRF-----B-------0--
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